CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO
ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGUN LA MATRIZ DE RIESGOS

N° 004 — 2023-ODC/MPS

El Organo Ejecutante de la Municipalidad Provincial de Satipo, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-
2018-PCM, ha realizado la Inspeccién Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de
Inspeccion:

ATENCION DE LA SALUD HUMANA

“CLINICA SUAREZ”
Ubicado en: JR. SAN MARTIN N° 438
~&istrito: SATIPO
Provincia: SATIPO Departamento: JUNIN

Solicitado por: CLINICA SUAREZ LOARDO E.LR.L.

El que suscribe CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspeccion antes sefialado CUMPLE CON LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Maxima de la Edificacion: 22 (veintidoés)
Giro o Actividad: ATENCION DE LA SALUD HUMANA
Expediente N°:  08607-17-MAR-2023-17.54 pm Resolucion N°: 01- 004 STDC/MPS

-rGENCIA: 2 ANOS LUGAR: SATIPO

AREA 695.60 M? FECHA DE EXPEDICION :31/03/2023
NIVEL DE RIESGO: ALTO A DE SOLICITUD DE RENOVACION: 31/03 /2025

ta dias habiles anteriores a la fecha de caducidad)

7CHA DE CADUCIDAD :31/03/2025

3 Chapl Toens G 6

NICO DE DEFENSA CIVIL Y 622 9 ‘ 4/0 ‘
(FIRMAY SELLO)

*El presente Certificado de ITSE no constituye autorizacion alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de
Inspeccion o para el inicio de la actividad

NOTA:
- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIF!CADO DEBERA SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ORGANO EJECUTANTE.
A ABLECIN I ) { NSP ION

YEBERA COLOCARSE EN UN

LUGAF ENTRO D

- CUALQUIER TACHA (e} ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO




